






PARAMETAR JEDINICA VREDNOST DATUM 
ANALIZE

METODA ANALIZE I II III IV V

01 - Generalno fizičko-hemijski pokazatelji

Mirisᵗ - bez 11/12/2020 UP 1.85/P C12 *

Bojaᵗ - bez 11/12/2020 UP 1.63/PC 12 *

03 - Temperatura

Temperatura vodeᵗ °C 4.4 11/12/2020 SRPS H.Z1.106: 1970

05 - Kiseonični parametri

Procenat zasićenja vode kiseonikom (O2) % 58 12/12/2020 UP 3.14/PC 12 - 50-70 30-50 10-30 <10

Rastvoreni kiseonik (O2) mg/l 7.6 11/12/2020 Priručnik 1) str. 236-247 - 5 5 4 <4

06 - Karbonati, alkalitet i aciditet

Alkalitet mmol/l 4.80 12/12/2020 SRPS EN ISO 9963-1:2007

Ukupna tvrdoća mg/l 283 12/12/2020 Priručnik 1) str. 172-177

AGENCIJA  ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Ruže Jovanovića br. 27a Beograd

REZULTATI FIZIČKO HEMIJSKE ANALIZE: POVRŠINSKA VODA

Br. izveštaja: 3_181_3_527_2020

(1 Uredba o graničnim vrednostima zagađuјućih materiјa u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 50/2012 
    Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih hazardnih supstanci koјe zagađuјu površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 24/2014                

KLASE VODE

Datum 
uzorkovanja:

11/12/2020

Vreme 
uzorkovanja:

18:30:00

Granične vrednosti/Maksimalno
 dozvoljene koncentracije (1

kod mosta u SrbobranuOpis lokacije uzorkovanja:

Vodotok /oznaka vodnog 
tela:

DTD kanal Bečej-Bogojevo/CAN_BEC-BOG 

Tip  vodnog tela: Veštačka vodna telaG. širina:

G. dužina: Dubina uzorkovanja: 50 cm

ID uzorka: 3_181_3_527_2020 Lokacija / mesto 
uzorkovanja:  Profil_1.Srbobran/Leva_obala

Napomena: Ovaj dokument je poslovna tajna Agencije za zaštitu životnu sredine i može se kopirati samo uz saglasnost nadležnih iz Agencije za zaštitu životnu sredine

Strana: 1

Ukupno:
2

  
T -tvrdoća vode izražena u mg CaCO3/l



PARAMETAR JEDINICA VREDNOST DATUM 
ANALIZE

METODA ANALIZE I II III IV V

Rastvoreni ugljendioksid (CO2) mg/l 6.4 12/12/2020 Priručnik 1) str. 222-231 *

Karbonati (CO3--) mg/l 0 12/12/2020 SRPS EN ISO 9963-1 : 2007

Bikarbonati (HCO3-) mg/l 293 12/12/2020 SRPS EN ISO 9963-1 : 2007

Ukupni alkalitet (CaCO3) mg/l 240 12/12/2020 RAČUNSKI

07 - pH, elektroprovodljivost, rastvoreni joni

pH - 7.67 12/12/2020 SRPS H.Z1.111: 1987 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 <6.5 ili >8.5

Elektroprovodljivost µS/cm 558 12/12/2020 US EPA 120.1 : 1982 <1000 1000 1500 3000 >3000

09 - Azot i njegova jedinjenja

Amonijum (NH4-N) mg/l 0.18 12/12/2020 SRPS ISO 7150-1: 1992 - 0.2 0.6 1.5 >1.5

Nitriti (NO2-N) mg/l 0.106 12/12/2020 Priručnik 1) str. 419-422 0.01 0.03 0.12 0.3 >0.3

Nitrati (NO3-N) mg/l 1.15 12/12/2020 Priručnik 2) str. 140-142 - 3 6 15 >15

Organski azot (N) mg/l 1.56 12/12/2020 UP 1.27/PC 12 *

Ukupni azot (N) mg/l 3.0 12/12/2020 UP 1.27/PC 12 * 1 2 8 15 >15

10 - Fosfor i njegova jedinjenja

Ortofosfati (PO4-P) mg/l < 0.010 12/12/2020 Priručnik 1) str. 697-700 - 0.2 0.2 0.5 >0.50

Ukupni fosfor (P) mg/l 0.285 12/12/2020 Priručnik 1) str.703-704

11 - Silikati

Rastvoreni silikati (SiO2) mg/l 8.7 12/12/2020 APHA AWWA WEF  4500 (C) *

13 - Katjoni

Kalcijum (Ca++) mg/l 73 12/12/2020 Priručnik 2) str. 240-242

Magnezijum (Mg++) mg/l 24 12/12/2020 Priručnik 2) str. 240-242

14 - Anjoni

Hloridi (Cl-) mg/l 29.3 12/12/2020 SRPS ISO 9297: 1997, SRPS ISO 
9297/1: 2007

- 100 150 250 >250

Sulfati (SO4--) mg/l 45 12/12/2020 Devaj.I.at all : 1974 * 50 100 200 300 >300

19 - Organske determinante-sum

HPK (Mn) mg/l 6.7 12/12/2020 Priručnik 3) str. 134-136 5 10 20 50 >50

TOC mg/l 19.1 12/12/2020 SRPS ISO 8245 : 2007 * - 7 15 50 >50

Naftni ugljovodonici mg/l 0.024 12/12/2020 MSz 12750/23-76 * * * - - -

Napomena: Ovaj dokument je poslovna tajna Agencije za zaštitu životnu sredine i može se kopirati samo uz saglasnost nadležnih iz Agencije za zaštitu životnu sredine
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T -tvrdoća vode izražena u mg CaCO3/l





PARAMETAR JEDINICA VREDNOST DATUM 
ANALIZE

METODA ANALIZE I II III IV V

01 - Generalno fizičko-hemijski pokazatelji

Mirisᵗ - slabo 
prime
tan

11/12/2020 UP 1.85/P C12 *

Bojaᵗ - bez 11/12/2020 UP 1.63/PC 12 *

03 - Temperatura

Temperatura vodeᵗ °C 6.7 11/12/2020 SRPS H.Z1.106: 1970

05 - Kiseonični parametri

Procenat zasićenja vode kiseonikom (O2) % 46 12/12/2020 UP 3.14/PC 12 - 50-70 30-50 10-30 <10

Rastvoreni kiseonik (O2) mg/l 5.6 11/12/2020 Priručnik 1) str. 236-247 - 5 5 4 <4

AGENCIJA  ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Ruže Jovanovića br. 27a Beograd

REZULTATI FIZIČKO HEMIJSKE ANALIZE: POVRŠINSKA VODA

Br. izveštaja: 3_182_3_528_2020

(1 Uredba o graničnim vrednostima zagađuјućih materiјa u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 50/2012 
    Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih hazardnih supstanci koјe zagađuјu površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 24/2014                

KLASE VODE

Datum 
uzorkovanja:

11/12/2020

Vreme 
uzorkovanja:

19:30:00

Granične vrednosti/Maksimalno
 dozvoljene koncentracije (1

sa mosta kod VitalaOpis lokacije uzorkovanja:

Vodotok /oznaka vodnog 
tela:

DTD kanal Vrbas-Bezdan/CAN_VR-BEZ 

Tip  vodnog tela: Veštačka vodna telaG. širina:

G. dužina: Dubina uzorkovanja: 50 cm

ID uzorka: 3_182_3_528_2020 Lokacija / mesto 
uzorkovanja:  Profil_2. Vrbas/Sredina_toka

Napomena: Ovaj dokument je poslovna tajna Agencije za zaštitu životnu sredine i može se kopirati samo uz saglasnost nadležnih iz Agencije za zaštitu životnu sredine

Strana: 1

Ukupno:
2

  
T -tvrdoća vode izražena u mg CaCO3/l



PARAMETAR JEDINICA VREDNOST DATUM 
ANALIZE

METODA ANALIZE I II III IV V

06 - Karbonati, alkalitet i aciditet

Alkalitet mmol/l 7.15 12/12/2020 SRPS EN ISO 9963-1:2007

Ukupna tvrdoća mg/l 367 12/12/2020 Priručnik 1) str. 172-177

Rastvoreni ugljendioksid (CO2) mg/l 13.3 12/12/2020 Priručnik 1) str. 222-231 *

Karbonati (CO3--) mg/l 0 12/12/2020 SRPS EN ISO 9963-1 : 2007

Bikarbonati (HCO3-) mg/l 436 12/12/2020 SRPS EN ISO 9963-1 : 2007

Ukupni alkalitet (CaCO3) mg/l 358 12/12/2020 RAČUNSKI

07 - pH, elektroprovodljivost, rastvoreni joni

pH - 7.54 12/12/2020 SRPS H.Z1.111: 1987 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 <6.5 ili >8.5

Elektroprovodljivost µS/cm 766 12/12/2020 US EPA 120.1 : 1982 <1000 1000 1500 3000 >3000

09 - Azot i njegova jedinjenja

Amonijum (NH4-N) mg/l 4.49 12/12/2020 SRPS ISO 7150-1: 1992 - 0.2 0.6 1.5 >1.5

Nitriti (NO2-N) mg/l 0.012 12/12/2020 Priručnik 1) str. 419-422 0.01 0.03 0.12 0.3 >0.3

Nitrati (NO3-N) mg/l 0.12 12/12/2020 Priručnik 2) str. 140-142 - 3 6 15 >15

Organski azot (N) mg/l 2.77 12/12/2020 UP 1.27/PC 12 *

Ukupni azot (N) mg/l 7.4 12/12/2020 UP 1.27/PC 12 * 1 2 8 15 >15

10 - Fosfor i njegova jedinjenja

Ortofosfati (PO4-P) mg/l 0.086 12/12/2020 Priručnik 1) str. 697-700 - 0.2 0.2 0.5 >0.50

Ukupni fosfor (P) mg/l 0.500 12/12/2020 Priručnik 1) str.703-704

11 - Silikati

Rastvoreni silikati (SiO2) mg/l 6.7 12/12/2020 APHA AWWA WEF  4500 (C) *

13 - Katjoni

Kalcijum (Ca++) mg/l 92 12/12/2020 Priručnik 2) str. 240-242

Magnezijum (Mg++) mg/l 33 12/12/2020 Priručnik 2) str. 240-242

14 - Anjoni

Hloridi (Cl-) mg/l 31.6 12/12/2020 SRPS ISO 9297: 1997, SRPS ISO 
9297/1: 2007

- 100 150 250 >250

Sulfati (SO4--) mg/l 37 12/12/2020 Devaj.I.at all : 1974 * 50 100 200 300 >300

19 - Organske determinante-sum

HPK (Mn) mg/l 21.2 12/12/2020 Priručnik 3) str. 134-136 5 10 20 50 >50

TOC mg/l 133.4 12/12/2020 SRPS ISO 8245 : 2007 * - 7 15 50 >50

Naftni ugljovodonici mg/l 0.100 12/12/2020 MSz 12750/23-76 * * * - - -

Napomena: Ovaj dokument je poslovna tajna Agencije za zaštitu životnu sredine i može se kopirati samo uz saglasnost nadležnih iz Agencije za zaštitu životnu sredine
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Ukupno:
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T -tvrdoća vode izražena u mg CaCO3/l





PARAMETAR JEDINICA VREDNOST DATUM 
ANALIZE

METODA ANALIZE I II III IV V

01 - Generalno fizičko-hemijski pokazatelji

Mirisᵗ - prime
tan

11/12/2020 UP 1.85/P C12 *

Bojaᵗ - bez 11/12/2020 UP 1.63/PC 12 *

03 - Temperatura

Temperatura vodeᵗ °C 6.2 11/12/2020 SRPS H.Z1.106: 1970

05 - Kiseonični parametri

Procenat zasićenja vode kiseonikom (O2) % 29 12/12/2020 UP 3.14/PC 12 - 50-70 30-50 10-30 <10

Rastvoreni kiseonik (O2) mg/l 3.6 11/12/2020 Priručnik 1) str. 236-247 - 5 5 4 <4

06 - Karbonati, alkalitet i aciditet

Alkalitet mmol/l 10.27 12/12/2020 SRPS EN ISO 9963-1:2007

AGENCIJA  ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
Ruže Jovanovića br. 27a Beograd

REZULTATI FIZIČKO HEMIJSKE ANALIZE: POVRŠINSKA VODA

Br. izveštaja: 3_183_3_529_2020

(1 Uredba o graničnim vrednostima zagađuјućih materiјa u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 50/2012 
    Uredba o graničnim vrednostima prioritetnih hazardnih supstanci koјe zagađuјu površinske vode i rokovima za njihovo dostizanje Sl.glasnik RS, br. 24/2014                

KLASE VODE

Datum 
uzorkovanja:

11/12/2020

Vreme 
uzorkovanja:

20:30:00

Granične vrednosti/Maksimalno
 dozvoljene koncentracije (1

 u ulivu kanala I-64 u DTD kanal Vrbas-Bezdan, sa mosta kod delteOpis lokacije uzorkovanja:

Vodotok /oznaka vodnog 
tela:

Kanal I-64/ 

Tip  vodnog tela: Veštačka vodna telaG. širina:

G. dužina: Dubina uzorkovanja: 50 cm

ID uzorka: 3_183_3_529_2020 Lokacija / mesto 
uzorkovanja:  Profil_3. Vrbas/Sredina_toka

Napomena: Ovaj dokument je poslovna tajna Agencije za zaštitu životnu sredine i može se kopirati samo uz saglasnost nadležnih iz Agencije za zaštitu životnu sredine

Strana: 1

Ukupno:
2

  
T -tvrdoća vode izražena u mg CaCO3/l



PARAMETAR JEDINICA VREDNOST DATUM 
ANALIZE

METODA ANALIZE I II III IV V

Ukupna tvrdoća mg/l 455 12/12/2020 Priručnik 1) str. 172-177

Rastvoreni ugljendioksid (CO2) mg/l 17.0 12/12/2020 Priručnik 1) str. 222-231 *

Karbonati (CO3--) mg/l 0 12/12/2020 SRPS EN ISO 9963-1 : 2007

Bikarbonati (HCO3-) mg/l 626 12/12/2020 SRPS EN ISO 9963-1 : 2007

Ukupni alkalitet (CaCO3) mg/l 514 12/12/2020 RAČUNSKI

07 - pH, elektroprovodljivost, rastvoreni joni

pH - 7.44 12/12/2020 SRPS H.Z1.111: 1987 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5 <6.5 ili >8.5

Elektroprovodljivost µS/cm 1,058 12/12/2020 US EPA 120.1 : 1982 <1000 1000 1500 3000 >3000

09 - Azot i njegova jedinjenja

Amonijum (NH4-N) mg/l 8.72 12/12/2020 SRPS ISO 7150-1: 1992 - 0.2 0.6 1.5 >1.5

Nitriti (NO2-N) mg/l 0.013 12/12/2020 Priručnik 1) str. 419-422 0.01 0.03 0.12 0.3 >0.3

Nitrati (NO3-N) mg/l 0.16 12/12/2020 Priručnik 2) str. 140-142 - 3 6 15 >15

Organski azot (N) mg/l 9.90 12/12/2020 UP 1.27/PC 12 *

Ukupni azot (N) mg/l 18.8 12/12/2020 UP 1.27/PC 12 * 1 2 8 15 >15

10 - Fosfor i njegova jedinjenja

Ortofosfati (PO4-P) mg/l 0.038 12/12/2020 Priručnik 1) str. 697-700 - 0.2 0.2 0.5 >0.50

Ukupni fosfor (P) mg/l 0.785 12/12/2020 Priručnik 1) str.703-704

11 - Silikati

Rastvoreni silikati (SiO2) mg/l 8.8 12/12/2020 APHA AWWA WEF  4500 (C) *

13 - Katjoni

Kalcijum (Ca++) mg/l 127 12/12/2020 Priručnik 2) str. 240-242

Magnezijum (Mg++) mg/l 33 12/12/2020 Priručnik 2) str. 240-242

14 - Anjoni

Hloridi (Cl-) mg/l 30.5 12/12/2020 SRPS ISO 9297: 1997, SRPS ISO 
9297/1: 2007

- 100 150 250 >250

Sulfati (SO4--) mg/l 51 12/12/2020 Devaj.I.at all : 1974 * 50 100 200 300 >300

19 - Organske determinante-sum

HPK (Mn) mg/l 33.1 12/12/2020 Priručnik 3) str. 134-136 5 10 20 50 >50

TOC mg/l 298.2 12/12/2020 SRPS ISO 8245 : 2007 * - 7 15 50 >50

Naftni ugljovodonici mg/l 0.220 12/12/2020 MSz 12750/23-76 * * * - - -

Napomena: Ovaj dokument je poslovna tajna Agencije za zaštitu životnu sredine i može se kopirati samo uz saglasnost nadležnih iz Agencije za zaštitu životnu sredine

Strana: 2

Ukupno:
2

  
T -tvrdoća vode izražena u mg CaCO3/l


